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OGLOSZENIE
Dotvezy: pvtan zlozonych w postepowaniu przetargowym na dostawe i montaz lamp
UV do dezynfekeji wody w Stacji Uzdatniania Wodv w Przvkopce kolo Elku.

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Etku
w oparciu o §11 pkt 3 i 4 Regulaminu wewngtrznego udzielania zamowien publicznych, udziela
odpowiedzi na pytania ztozone w w/w postepowaniu :
1. Tres¢ pytania Nr 3 :

. Prosze o wyjasnienie jakie znaczenie na dzialanie i skutecznos¢ dezynfekcyjng sterylizatora ma
wyswietlacz dotykowy wstawiony do specyfikacji jako niezbedne wyposazenie.”
Odpowiedz na pytanie Nr 3:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

N 2. Tresé pytania Nr 4 :
= . Prosze o wyjasnienie dlaczego do przetargu wstawiona zostala wartos¢ transmitancyi wody w
wysokosci 80%, jezeli z pomiaru na terenie stacji w dniu 2022-09-02 uzyskano transmitancje 85 % a
\ Efere parametry pracy stacji i wody uzdatnionej sq bardzo dobre i stabilne
. Odpowiedz na pytanie Nr 4:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Tres$é pytania Nr S :

,, Prosze o wyjasnienie jakie znaczenie ma wymog dostawy i montazu urzqdzen o wydajnosci minimum
300 m3/h , czy to oznacza ze wystgpuje zasadnicza réznica pomiedzy montazem kolnierzy DN 200 a
kotnierzy DN 400 jak ze specyfikacji przetargowej i firmy ktore wykonaly kilkadziesigt stacji
uzdamiania wody ale z urzqdzeniami o srednicach np. do DN 150 nie mogq skrgcac kolnierzy DN 4 00
w urzgdzenia UV z przetargu?”

Odpowiedz na pytanie Nr 5:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Tresé pytania Nr 6:

.. Opis przedmiotu zaméwienia wskazuje wydajnosé urzqdzenia na poziomie 400m3/h przy transmisji
UV wody 80%. Taka transmisja UV wody oznacza wode o tendencji do wylrgcania sig osadow na
powierzchni rur kwarcowych. Czy Zamawiajgcy wymaga zastosowania urzgdzen UV wyposazonych w
automatyczny mechaniczny system czyszczqcy rury ostonowe?”

Odpowiedz na pytanie Nr 6:

Zamawiajacy dopuszcza montaz urzadzen UV bez automatycznego, mechanicznego systemu
oczyszczania rur ostonowych.
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